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Ny hal
ca. 320 m²

Nyt depot i 2 etager
ca. 2x100 m²

Gang

ca. 3,9 m
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Nyt kontor
ca. 13 m²

Nyt personalerum
ca. 14 m²

Nyt vindfang
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Dør mellem kiosk og
køkken udføres med
ABDL-anlæg

Dør udføres med ABDL-anlæg
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Brandsektionsvæg REI 60 A2-s1,do el. EI 60 A2-s1,do (BS 60-væg)

Brandcellevæg REI 60 el. EI 60 (BD 60-væg)

Angiver udgang til det fri

Angiver flugtvej

Angiver redningsåbning

Angiver slangevinder

Angiver pulverslukker

Signatur:

 1 : 200

Brandplan

ARKITEKTFIRMAET VEST

Døre samt vinduespartier i brandsektionsvægge udføres som EI2 60-C (BD60-døre).
Døre i brandcellevægge udføres som EI2 30-C (BD30-døre)


